Problemas Potenciales de Vapores de Solvente En

Ensambles de Sistemas de Tuberia Cementadas

TECH-2-No.112
Evite los Vapores de cemento Solvente Atrapados

Llene las tuberias pequefias con
agua y enjuage completamente.

v

O... En sistemas de tamafios
grandes, ventile completamente.

Minimizé el Potencial para Problemas...

Los Solventes se evaporan a través de el sistema y las paredes, suavizando ambos,
la tuberia y los conectores.

Evite el presurizar el sistema hasta que se haya curado adequadamente. Si hay un olor fuerte
a solventes en la tuberia, es que se estan generando vapores.

— Evite el tapar
las secciones
de ensamble de
tuberia nuevas.

Evite que el
nento se
{ corra, Gotee 0

se encharque

TECHNOLOGY UPDATE @

Eliminé Peligros...

AVISO: Los vapores atrapados son
extremadamente inflamables y si

estan expuestos a una llama o una
chispa podrian explotar con fuerza.

Esmerilando Soldando Cigarrillos Llama abierta
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